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BRANZA

TEMAT

OBIEKT

INWESTOR

ZAWARTOSC

Styczen - 2019r,

STAROSTWO POW]
w Mragowie
11-700 Mrggowo, 1u‘l1 Krélewrecka 60 A

PROJEKT BUDOWLANY

ETAP 1

ELEKTRYCZNA

INSTALACJA WEWNETRZNA

ZESTAW HYDROFOROWY p. poz. w zbiorniku

T
£

Dzietka numer 184/7
Obreb 24 Szestno
Gmina Mragowo

Gmina Mragowo
ul. Krélewiecka 60A
11-700 Mrggowo

- opis techniczny
- rysunki techniczne

nie wynika z art. 20 ust. 4

wa Budowia

]

O$wiadczam, ze projekt budowlany branzy elekirycznej zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Henrvk i :
Upr. bud. ar o{f

SIgCii instalacje elektryczneg



STAROSTWO POWIATOWE
w Mragowie
11-700 Mragowo, ;11. Kidlewiecka 80 A
-14-

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie

- ogledziny

- obowiazujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- zalicznikowa wewnetrzna linia zasilajaca

- potaczenia wyrdwnawcze, uziom

- instalacja ochrony od porazen elektrycznych

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA'

- moc zainstalowana 9,0 kW

- moc przylaczeniowa istniejaca 22,0 kW

- napiecie 230/400 V, 50 Hz

- przedlicznikowy uklad sieci TN-C

- zalicznikowy ukiad sieci TN-S

- ochrona od porazeft samoczynne wylaczenie zasilania

4. ZASILANIE

Zasilanie w energi¢ elekiryczna zalicznikowo z rozdzielni gléwnej istniejacego budynku kablem ziemny YKXS#o 5x 10
mm’ 06/1.0 kV w rurze ,,Arot 50" do szafy sterowniczej.

Szafg sterowniczg i wyposazenie ZBIORNIKA zapewnia producent .

5. ZALICZNIKOWE PRZYLACZE

Kabel nalezy ukiadaé na catej dhugosci w rurze DVK 50 . Arof” przy temperaturze powietrza powyzej +5°C na dnie rowow
kablowych o glebokoéci 80 cm. Na rure z kabiem nasypa¢ warstwg gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykryé folig
ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypadé.

7. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH.

Ochrong od porazed pradem elekirycznym wykona¢ jako samoczynne wylaczanie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S.
Zaciski PE w rozdzielni zasilajaco sterujacej polaczy¢ z uziomem o oporno$ci mniejszej niz 10 oméw. Urzadzenia i czesci
metalowe pompowni podtaczy<¢ do uziomu poziomego.

8. SZAFA STEROWNICZA

Szafe sterownicza, kompletnie wyposazona, dostarcza producent

Szafa fabrycznie przystosowana do zasilania awaryjnego z agregatu pradotwérczego i w wyposazona system zdalnego
monitoringu GSM.

9. UWAGI KONCOWE

Calosc prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych z
zachowaniem zasad bezpieczefistwa i higieny pracy. Po zakoficzeniu prac, a przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje
elektryczng podda¢ badaniom powykonawczym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

projektowat:

Henrvk £q;5 . M
Upr. bud. nr. 20/8570%
SIECH i instalacie Elekirycape

43

e
[



£l

<

I's
=

J

€
€

H
H]

£t

Leaopy smcDiafesg fdugsy

VYNZHLINMAM VIDVTIVLISNI

wnwepsr

F v ey

O T s

maapferd

i-3

'sA1IN
omoIR2jy wOII ) OMISILS BT HGO LLAGT 0 2D -

myus0qz & pod-d AMOBOJOAAAH MVISIZ

Ll Aty
bt ]

I VLT - ANVIMOANG INAroud

YNZIOARLYTYR "wonyg
oasBhopy 00T | *L1ATGT ¥

Y q

¥ Uy AV it OMOBEIF dedEr m

AtmoBiapwy m

OLVIMOd OMLSOYVLS
b

foha] soRnSnGariy

IOEY] 1955 — Sy MO0UN T onN] ALSSS Loymaiey
I0EFT 135 - QUMD MOSIOL01 T SOIM] AUTIGH 4033y

DOt 0y DSty
Sfucysrds Jaogayl 8

AT 30y Juttn Wabrny 2 AROud dontl 3 awouty] 6

TMEAIERD TR T SR

Lo sz amoto sgenr] 21

I9EY1 i3S - nemsaz ouodog] bl
___BEY1 M3 - srsou

Bwoomnl 7§

VEDITRADIALE ByRTS] g7

Add - OINGAUTIA o Ray o] 12
WEYT iRS -~ un] waonmmo 2 Mg Aoop(3uas sapo! 22

uwzsgsand ool €2

OEYT B3 - UG8 ‘9Al B2

ool 62

o€yl M5 -

3d TP (OING dsComidger MUSMIEIISN| OF

A

3
s
z -~
4 ”

ARSI NS
S VW
AR

o
SRR

NANNN

\f
A
N

'
149

)
VN
N7
/\
Izz.“ \
u///\
LN )
LN
;,..,H.f\
AN
/z.,u.“
AR \

LR L
AN N
NN \
r// .U//.,

N

A
n N s,
N JM
a3
~
2 Ay

FEmEE I masmam e m e

. ) =
H s
P o B W
i b b}
: - ﬂm 2
1 g
: 0
i ES

e

x

»%

wn

[o*H

=]

i

wt

=

=

o

<

x

a8
L. P r/... .._

A —

TR 0.2,

[l SR
,/,U,/V k
LR
s N

#

)

-
C
!

S
J.:._

= ==l

Cry

i

X
| S

Bty A
/.1/ ~ I///J/a g
/’ Y NSy W
. RS
- W s ) N T

RN

m....r...l

ERANANNORN

SR

AN

q/...l.q-
N




N 7 R - YR g - 2
1rd / \ S757 S g SDEBETNOPOWIATONL

Py 1 a o
bR 10 hagatio, ul Kiclewiecka 60 A
o5, ‘ i w14 =

\ )
~. Stagjz »
Pole zasilajgee - zaliczaihow o
RBK-00/ gG-00 3n 254

W e'ngtrznu Linia Zastajgca
- YRKXS20 5x 10 man” /DY R S0
-1 1507218 m

Ismfa Sterow niczui e

N
.‘-‘-
f?.es!an Hydraforowy p.pet. » zblorniku ‘

T——

27;,: \ ":-7\

Jedoestha projekiowa:
Ustug! Prejeicows Miccxysinw Stozia, ul. Wolnedel 20D/17; 11-700 Mrggewo
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BRANZA

TEMAT

OBIEKT

ADRES

INWESTOR

ZAWARTOSC

Styczefi - 2019r.

@

PROJEKT BUDOWLAIAROSTWO POWIATOWE

w Mragowie
11-700 Mragowo, ul. Krélewiecka 60 A
ETAP II S
ELEKTRYCZNA
INSTALACJA WEWNETRZNA

KONTENEROWA STACJA PODNIESIENIA CISNIENIA

it
i

Dzietka numer 121/29
Obreb 24 Szestno
Gmina Mragowo

Grnina Mragowo
ul. Krélewiecka 60A
11-700 Mragowo

- opis techniczny
- rysunki techniczne

e i ust. 4 Prawa Budowl
Oswiadczam, ze projekt budowlany branty elektrycznej zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
Henryk Earvirish;

Upr. bud. nr st
SIeCH i instay . oL




STAROSTWO POWIATOWE 7 )
w Mragowie
11-700 Mragowo, ul. Krélewiacka 60 A

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie

- ogledziny

- obowiazujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- zalicznikowe przylacze kablowe

- polaczenia wyréwnawcze, uziom

- rozdzielnie

- instalacja ochrony od porazen elektryczmych

.
3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
- moc¢ przylaczeniowa 34,0 kW
- napigcie 230/400 V, 50 Hz
- przedlicznikowy uklad sieci TN - C
- zalicznikowy uktad sieci TN - S
- ochrona od porazen samoczynne wylaczenie zasilania

4. ZASILANIE

Zasilanie w energi¢ elektryczna zgodnie z umowa i warunkami przylaczenia okre$lonymi przez dystrybutora sieci
elektroenergetycznej ENEGA OPERATOR $.A. Przedlicznikowe przylacze i ziacze kablowo pomiarowe w;'konuje
dostawca energii. Od zigcz kablowo pomiarowego wykonaé zalicznikowe przylacze kablowe YKXSzo 5x 25 mm® 06/1.0
kV w rurze ,,Arot 75" do szafy rozdzielczo sterowniczej w kontenerze.

Szaf rozdzielczo - sterowniczg i wyposazenie kontenera zapewnia producent -

5. ZALICZNIKOWE PRZYLACZE

Kabel nalezy uktadac na catej diugosci w rurze DVK 50 , Arot” przy temperaturze powietrza powy2ej +5°C na dnie rowéw
kablowych o glebokosci 80 cm. Na rur¢ z kablem nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykryé folig
ostrzegawczg z tworzywa sziucznego w kolorze niebieskim i zasypad.

7. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH.

Ochrong od porazen pradem elektrycznym wykonaé jako samoczynne wylgczanie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S.
Zaciski PE w rozdzielni zasilajaco sterujacej polaczyé z uziomem o opornofci mniejszej niz 10 oméw. Urzadzenia i czesci
metalowe pompowni podiaczy¢ do uziomu poziomego.

8. SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA

Szafg rozdzielczo — sterownicza, kompletnie wyposazona, dostarcza producent

Szafa fabrycznie przystosowana do zasilania awaryjnego z agregatu pradotworczego i w wyposazona system zdalnego
monitoringu GSM.

9. UWAGI KONCOWE

Caloé¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami budowy urzadzed elektroenergetycznych z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Po zakoficzeniu prac, a przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje
elektryczna podda¢ badaniom powykonawezym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

projektowat:
Hemyk .
: ggr. bud R/ fé
! NStalacje e.'eku'yczn":'.1
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Rontenerowa stacja
podniesienia ci$nienia

121714

! 3 . w Mragovie
i ) § 11-700 Mragowo, ul. '
: -14

]

Zlacze Kablowo Pomiarowe . ZKP”
ENERGA OPERATOR S.A.
-warunki przviaczenia P/I8/05028

i

Jodoestia projektows:
Ushugi Prajektowe Miscrysiaw Stosie, ol Welnoltt 200417; 11-7900 Mrygowo

PROJEKT BUDOWLANY -~ ETAP 11
KONTENEROWA STACJA PODNIESIENIA CISNIENIA
- dz. nr 121729; obr. 24 Szestno; Gmina Mragowo
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I;Iumer P/18/050125 lﬂiejsoowoéé Lidzbark Warminski [Data 11-10-2018
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEXTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddziat w Olsztynle

Przytaczany obiekt:
Nazwa:przepompownia wodociggowa
Adres (Nr dzialki):Szestno
gm. Mragowo , dzialka numner 24-121/29
Grupa przviaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 34 kW
Migjsce przytaczenia:
GPZ - Mragowo {17]
Linia 15 kV MRAGOWO-KETRZYN 1[1724)
Stacja SN/nn SZESTNO WIES [K-0184)
Obwédnn [}
Obiekt Stacja SN/nN {SN] SZESTNO WIES [K-0184]
nowo projektowany obwod
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia w ziaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
Rodzsj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacii przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;
Zekres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzedzenie WN i SN:

Statja transformatorowa:

Przy stacjl transformatorowe; {K-0184] posadowié zlacze kablowe typu KRSN i zasili¢ je z zaciskéw transformatora.

Po zakoficzeniu inwestygji zdemontowaé unieczynnions SZ:ty Z wiw stadji.

Urzadzenia nn:

Do nowego ziacza KRSN przepiaé zasitanie obecnych obwoddw finki nn.

2 nowo projekiowanego ziacza KRSN wybudowat przylacze kablowe o di. ok. 270m ze ziaczem kablowo-pomiarowym.
Wyposalenie urzadzen, instalaci lub siedi, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktbrej instalacje fub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycanymi powodowanymi przez urzedzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzed, instalecii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontage:

Materialy uzyskane z demontasu nale2y przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucil w Ketrzynie.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgezany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przyiaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwisrdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacii przylaczanej”.

Wymagany stopief skompensowania mocy blemej: tg fis 0.4

Wymagania dotyczace ukdadu pomiarowo-roZiiczeniowego i Systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania;

Zacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linit rozgraniczejace] dziatke. Szczegolowa lokalizacia Zacza zostanie ustelona w
opracowane] przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentadji techniczne]

Rodza} i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpleczenia przedlicznikowego / giéwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 63 A, zeinstelowane w
czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego
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STAROSTWO POWIATOWEDE )
w Mragowie
11-700 Mragowo, ul, Krélewiecka 60 A
-14-

operator

Sposob pomiary: bezposredni

Rodzaj mierzonej energi: Energia elektryczna czynna pobrana, 3-fazowy licznik

Przystosowanie ukladu pomiarowo-roziiczeniowego do systemoéw zdainego odczytu danych pomiarowych

Wymagane,

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego iub poiposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach witmych pomiaru wykonaé zabezpieczenia obwod6w napleciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia,

b} Dia poszczegdinych etapdw budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslodiste i przystosowans do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone 3 w Instrukeji Ruchu Eksploatacji Sieci
Dystrybucyinej ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:
zapewni¢ selektywnosé dziatania zabezpieczenia przediicznikowego z zabezpieczeniem w zdaczu

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie slektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniows] i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kv:

a}  Uldad sisci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukiadzie TN-C,
b)  Naplecie znamionows sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad ZWATIOWY W siec 1,127 KA
Rzeczywisty wartoéé pradu Zwarciowago oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazest Samoczynne wylaczenie zasitania
Dotyczy sieci o napigeiu powylsj 1 kv;
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sigci -
b}  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego JA
d)  Czas wylgczenia zwargia doziemnego 3

)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MvA

f}  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 5
w stacji110/15 kV GPZ Mragowo
Rzeczywista wartoé¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows).
2)  System ochrony od poraZen uziemienie ochronne

Inne:

istn. fransformator 250kVA, nowo projektowany obwad

Dane znamionows urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszezaine graniczne peramelry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalaciisieci Napiscie znam. [kV] Moc znam. [kWi Prad rozruchu A}

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego: ‘

projekty budowlane - wykonaweze linii kablowych (zgodnie 2 obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
Standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ Je Z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie,
Rejon Dystrybucji w Ketrzynie - Dziat Dokumentaci Energetycznsj.
Lokalizacje zfacza nalezy uzgodnic w Rejonie Dystrybucii w Ketrzynie.
Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania: _

Na reafizacjg warunkéw nalezy uzyskat zgode wiascicieli dziatek | po ktbrych bedzie prowadzona instalacja zaficanikowa.
Uzytkowane urzadzenia slekiryczme powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnogci slekiromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia naledy uwzgledni¢ wymagania okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploatagi
Sieci Dystrybucyinej obowigzujace] na terenie dzistania ENERGA-OPERATOR SA

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresia Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93



)

5%

STAROSTWOQ POWIATOWE
. w Mragowie
~700 Mragowo, ;J‘f‘ Krélewiecka 60 A
operator
poz‘ 623 Z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zepewnia bezprzerwowe) dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dta ww. obiekty. Naledy
liczy¢ sig z moziiwoscia przerw w dostawie energi slskiryczne]. Bezprzerwows dostawe energil elskirycznej moina zapewnié
Jedynie poprzez zainstalowanie wasnego Zrodia energli (np. agregaty pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacjii 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Cisztynle

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlanc-montatowych, na
zasadach okresionych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia s wazne 2 fata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy 0 przytqczenie warunki przylaczenia wane 84 W okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzizigjac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dp;a 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energelyczne (Oz. U. nr 54 poz. 348 z péin.
Zm.) w Zwigzku 2 art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1904 roky (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pé2n. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadeza, 2e zapewni dostawg energii dia obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetyczngj na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umows 0 przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
* PO Zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze céwiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pit. 3 ustawy - Prawo budowiane. p

Wozniak Dariusz \ k
OPRACOWAL N
tel. +48 89 612 12 36 e

Orzymujaz 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucii w Ketrzynis
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski :



STAROS Two POWIA TOWE

WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA KONTENERA

Badania podioza w miejscu usytuowania stacji podnoszenia cisnienia wody wykazaty ziozone warunki
gruntowe, zaliczone do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia
MTBIGM z dnia 25.04.2012 i normg PN-B-02479. W podiozu stwierdzono, 2e pod
szescdziesieciocentymetrowg warstwa nasypéw niekontrolowanych wystepuje warstwa torfu
o migzszosci 1,6 m na poéiplynnych glinach pylastych przechodzacych w luZzne piaski pylaste. Od
gtebokosci -6,5 m ponizej poziomu terenu podioze stanowig $rednio zageszczone piaski drobne

z domieszkg zwiru.

Posadowienie kontenera stacji podnoszenia ci$nienia projektuje sie jako posrednie na czterech palach
o rozstawie 300 x 200 cm. Przyjeto pale zelbetowe w oslonie traconej z rury stalowej o $rednicy @ 273
x5mm.

Na palach projektuje si¢ plyte zelbetowa o wymiarach 420 x 320 cm i grubosci 30 cm. Beton klasy
C25/30, stal konstrukcyjna klasy A-Ill. otuling — 50 mm

Zbrojenie | wymiary piyty fundamentowej pgdano na rysunkach konstrukcyjnych.
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| Frojektant
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Krzysztof Krupowicz | 24T 032019 r. ”
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-NKE-JN4-RD3 *

Pan Mieczystaw Stosio o0 numerze ewidencyjnym WAM/15/2556/01

adres zamieszkania ul. Wolnosci 20 d/17, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskie] Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikawanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisarmi whasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynierow

Budownictwa.

Pockm et

o V oo
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~ Obywatel Mieczystaw Szymon STOSIO 3'est-iupaﬁa?ni¢?#3"d°=

_sporzadzania projektdw ;nstalaogl wbdociqgowxeh.ifganalizacygnyeh
uraz sieci nainciqgowych 1 kannlizacyjinych uabroﬁeniauterenn -

-0 pauszechnia znanseh rozwiqzaniach konstrnknyjngch i aahenatach
teahnictn;nh. : :

~Dé ninlejuzaj iacyzji,sluty odwolanie do Ministra Gospodarki

?rseuttmanngi“i Buddwniotwa w terminie 14 dni od daty otrzymania,
zd poéreénic en Wojenody Oluztynakiego

e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-P6P-PP3-HC) *

Pan Jerzy Romanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2263/01

adres zamieszkania ul. Laskowa 52, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-24 roku przez:

Mariusz Dobrz2eniecki, Przewodniczacy Rady Warmiisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

Tungath Sl LIYGIBIEM
- mer mz. Mieczystaw Stosio |

o rrnreemsrsresses POUPIS covssien i

"

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym za$wiadczeniu moina sprawdzit za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wladczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownlctwa www.piib.org.pl Jub kontaktujge sig z blurem wiasciwej Okrggowe| fzby Intynierow
Budownictwa.
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Pan Jerzy Andrzej Romanowski upowazniony jest do s

1/

2/

*

sporzqdzania projekxtéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych uzbrojenia teremu - o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sSleci 1 instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zakresie sieci woddciagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cleplnych uzbrojenia teremu, instalacji i urzgdzer stuzaeych

do ochrony przed zanieczyszczeniem wéd 1 gleby, acznie ze zwiazs
nymi z nimi konstrukcjami wsporczymi - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych,

-

Od decyzjli ninielszej siuzy odwolanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budowniciwa w terminie 14 dni- od daty otrzymania
decyzji, za posrednictwem Wojewody Olsztyhskiego,

Fobrano i skasowano
opiatg skarbowg
w wys.30 tys,zi.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-H2K-Q9G-Z2U *

Pan Krzysztof Krupowicz 0 numerze ewidencyjnym WAM/B0O/1304/01

adres zamieszkania Lipowo 57, 11-710 Piecki

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-22 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie etekironicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne} opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym prazy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninlejszym zaSwiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie 2z blurem wtasciwe] Okregowe] tzby Iniynieréw
Budownictwa,
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pmmmmwiu&ﬁmﬂwbndm

rozporzadzenia Mirnistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1655 1. w spra-

wie samodzielnych funkefi technicznych w budowniciwie (Dz. Ustaw Nr 8, por. 46) stwierdza alg e
Obywateliks) . ErZYySstof Bdmnnd KRUPOWIOZ _
oty geonErariod)
mggister infZynier budewnictwa -~ drogi i nlige
(trtot axvdwy — sewodowy)
Ej)sgyszkaok

urodzonya) duia 3 wrgesnia 19—5-71'. w

posiada prrygotowanie. zawodowe upowsiniajjce do wykonywama samodzielnej funkrji ——7 ——
kierounika budomy i robét

(rodaed funkell)
w specfalnosci. konstrukey jno — bndewlane]
rodzal. specialnodal technicno-budowisne))
w zakresie
{specializacia tawodows)
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Obwatelgssy Krzysztef Ecmd Krupowicz i jest upowainiony(a) -do:

1. Kierowania, nadzorowania § kontrolowania budowy i robét, kierowanis i kontrolowania wytwarzsnia
konstrukeyjnych elementéw budowlenych oraz ocenianie i bedania stanu technicnego w. zakresie

wizelkich tudynkéw i innych budowli orpEwERDOHEERRA RN Rraciast ‘ z wy-
lgczeniem linil, wezlbw 1 stacfi lmlejﬂwyth. drog orsz lotniskowych drbg startowych i manipula-
cyinych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelforacyinych.

Z. Sporzadzania w budownictwie osbb fizyeenych profektéw w zakresie rozwigzaw‘konstrukeyino-bu
wlanych wszelkich budynkéw { budowl..
3. Sporzgdzania w budownictwie ostb fizyeznych projektéw w zakresie roxwigzal srchitektoniemnych:
&) buoynkéw inwentarskich ! gospodarczych, adaptacfi projektéw typowych i-powtarzlnych iomych
budynkéw oraz, sporzqdzanis planéw zsgospodarowanis dzialki zwigzanych z realizaciy tyeh bu-
dynkéw,
b) budowll nie bedgcych budynlead.

Bndonniotwa Przgestrz.i Eon.

decyzj odwalenie do Ministerstwe Adminisizacil, Gospodarki
mimﬁm%wmmmiwm

tut. Wydziatu.

{podois I piecze




